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Okresowa ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzjce;j
z wodociggu publicznego Pila za I pélrocze 2020r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z2019r., poz. 59 z p6zn. zm.) i § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r.,
poz. 2294).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdan z badan probek wody pobranych w okresie I potrocza 2020r.
w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Pile oraz kontroli wewnetrznej prowadzonej przez Miejskie Wodociggi
i Kanalizacje Sp. z 0.0. w Pile z wodociagu publicznego Pita

stwierdza:

przydatnos¢é wody do spozycia przez ludzi w wodociggu publicznym Pila
za I pélrocze 2020r.
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Badania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi prowadzone byly zgodnie
z ustalonym na 2020r. harmonogramem w zakresie parametrow objetych monitoringiem grupy
A oraz grupy B.

Zakres badanych parametrow grupy A (metno$¢, barwa, zapach, smak, pH, przewodnos¢
elektryczna, ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C po 72h, liczba bakterii grupy coli,
Escherichia coli).

Zakres badanych parametréw grupy B (metnosé, barwa, zapach, smak, pH, przewodnos¢
elektryczna, twardo$¢, wapn, magnez, chlorki, jon amonowy, azotany, azotyny, zelazo,
mangan, fluorki, séd, cyjanki, siarczany, utlenialnos¢, benzo(a)piren, T WWA, ogélna liczba
mikroorganizméw w 22°C po 72h, liczba bakterii grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki
katowe, TOC, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, srebro, kadm, antymon, ofoéw, rteé,
1,2 — dichloroetan, ¥ trichloroetenu i tetrachloroetenu,  bromodichlorometan,
% THM, chloroform, benzen, pestycydy, T pestycydow).

W ramach biezacego nadzoru nad jakoscia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
prowadzonego przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile pobrano
w miesigeu lutym 9 probek w zakresie parametrow grupy A i1 probke w zakresie parametrow
grupy B oraz w miesigcu maju pobrano 9 probek w zakresie parametrow grupy A oraz
1 probke w zakresie parametrow grupy B. Na podstawie sprawozdan z badan stwierdzono
przydatnos$¢ wody do spozycia przez ludzi.

W ramach kontroli wewnetrznej pobrano w miesigcu marcu 9 probek w zakresie
parametrow grupy A oraz 1 probke w zakresie parametrow grupy B oraz w miesigcu czerweu
pobrano 9 prébek w zakresie parametrow grupy A oraz 1 probke w zakresie parametrow
grupy B. Na podstawie sprawozdan z badan stwierdzono przydatnos¢ wody do spozycia przez
ludzi.

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Pile po kazdej awarii prowadzily
dziatania naprawcze, a nastgpnie badania jakogci wody. Sprawozdania z badan natychmiast
przekazywano Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pile.

DECYZJA

Jakos¢ wody w zakresie badanych parametréw mikrobiologicznych, organoleptycznych
oraz fizykochemicznych w I pétroczu 2020r. w ramach kontroli urzedowej oraz kontroli
wewnetrznej spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia dnia 7 listopada 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).
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